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ONS-HK.903.1.84.2023

BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO
SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Parczew

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem

z badan wody nr LAB.PW-W-9051/264/2023 z dnia 23.08.2023r., oraz uzupetnieniem sprawozdania z
dnia 04.09.2023r. prébek wody pobranych w dniu 22.08.2023r. w ramach nadzoru z wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia Parczew, oraz sprawozdaniami z badan wody nr; SB/106625/08/2023,
SB/106626/08/2023, SB/106622/08/2023, SB/106609/08/2023, SB/106615/08/2023 i
SB/106619/08/2023 z dnia 31.08.2023 prébek wody pobranych w dniu 28.08.2023r., oraz
sprawozdaniami nr; SB/111579/09/2023, SB/111581/09/2023 i SB/111578/09/2023 z dnial3.09.2023
probek wody pobranych w dniu 06.09.2023r. w ramach kontroli wewnetrznej
nr analiz:

e PW/498/WD/abc/W — punkt poboru SUW Parczew — kran woda na sieé;

e PW/499/WD/abe/W — punkt poboru Oczyszczalnia $ciekéw w ZUK, Parczew ul. Siemienska

18 — kran woda z sieci;

s  PW/500/WD/abe/W — punkt poboru Koczergi 27 — kran woda z sieci;

e 173857/08/2023 — punkt poboru Parczew, ul. Mickiewicza 39 warsztat — kran woda z sieci;

e 173856/08/2023 — punkt poboru Parczew, ul. Piwonia 73 tazienka — kran woda z sieci:

e 173858/08/2023 — punkt poboru Parczew, Koczergi 27 — kran woda z sieci;

e 173853/08/2023 — punkt poboru SUW Parczew, ul. Wodociggowa 41 — kran pompa;

e [73855/08/2023 — punkt poboru SUW Parczew, ul. Wodociaggowa 41 — pomieszczenie wewn.;

e 173854/08/2023 — punkt poboru SUW Parczew, ul. Wodociggowa 41 — kran woda na siec;

e (57367/09/2023 — punkt poboru Parczew, Koczergi 27 — kran woda z sieci;

e 177658/09/2023 — punkt poboru Parczew, ul. Piwonia 73, ZUK Sp. z 0.0. — kran woda z sieci;

e (057369/09/2023 — punkt poboru SUW Parczew — kran woda na sie¢;



w badanym zakresie spelniaja wymagania okrelone w zafgczniku nr 1: czgsé A — parametry
mikrobiologiczne, czesé B — parametry chemiczne oraz czesé C — parametry wskaznikowe
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan z w/w sieci

wodociagowe;.
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I. Zaklad Ushug Komunalnych Sp. z o0.0. 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73
/poczta elektroniczna/
2. Burmistrz Parczewa /poczta elektroniczna/

3. ala



